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Laboratof, pracovisté Jindfichiiv Hradec

Jiraskovo pfedmésti 622/11l, 377 32 Jindfichlv Hradec

tel.: 384 361 898, 387 761 795

e-mail: jana.fiedlerova@cevak.cz

ZkuSebni laboratof €. 4056, posouzena ASLAB - Stfediskem pro posuzovani zpusobilosti
laboratofi, dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 9314/2022

Zadavatel: Méstska Vodohospodarska s.r.o.
Na Kopeéku 1341
37901 Trebon

Vzorek &islo: 16070
Misto odbéru: Pfreseka, Cerpaci stanice, upravena voda
Predmeét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 16.05.2022
Typ vzorku: prosty Cas odbéru: 8:35
Typ rozboru: souvztazny Datum a &as piijmu: 16.05.2022 - 14:00
Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 16.05.2022 - 20.05.2022
Odebral: Kolar Radek :
Postup odbéru: SPP-200 (CSN EN IS0 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, SN EN 1SO
5667-14, CSN EN ISO 19458, Vyhlagka MZd CR &.252/2004 Sb.)
Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | Zku$ebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Barva 6 mg/iPt | 20% | SPP-8 A | 20 MH | vyhovuje
Zakal 0,73 ZF(n) 20% | SPP9 A |5 MH | vyhovuje
Pach piijatelny SPP-10 A pfijatelny MH | vyhovuje
H 7,9 0,1 SPP-12 A 6,5-9,5 MH | vyhovuje
CHSK-Mn 0,4 mg/l 15% | SPP-13 A 30 MH|  vyhovue
Dusitany 0,01 mgll 10% | SPP7 A | 050 NMH |  vyhovuje
Chut prijatelnéd SPP-10 A piijatelna MH | vyhovuje
Chlor volny 0,04 mg/l 20% | SPP-15 AMI] 03 MH | vyhovuje
Teplota 12,0 °C SPP-22 AM | 8-12 DH
Mangan 0,02 mgll SPP-27 N 0,050 MH |  vyhovuje
Zelezo 0,14 mg/l 10% | SPP-14 A | 020 MH |  vyhovuje
Hlinik 0,050 mg/l SPP-29 N 0,20 MH | vyhovuje
Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml SPP-16 A loO MH |  vyhovuje
Escherichia coli 0 KTJ/100m! SPP-16 Ao NMH | vyhovuje
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml SPP-19 A |O NMH | vyhovuje
Podcty kolonii pfi 36°C 2 KT/ ml SPP-17 A 40 MH | vyhovuje
Pocty kolonii pfi 22°C 18 KTJMml SPP-17 A 200 MH| vyhovuje
Abioseston <1 % SOP §.207 PI|] A | 5 MH | vyhovuje
Zivé organismy 0 jedinci/ml SOP ¢.207 P1] A 0 MH |  vyhovuje
Pocet organismi 0 jedinci/ml SOP &.207 P1| A | 50 MH |  vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnoceni):  Vyhlagka M2d ¢.252/2004 Sb., pfiloha &.1 v platném znéni

Prehled zkuSebnich metod:
SOP €207 (CSN 75 7712, CSN 75 7713)
SPP-10 (CSN EN 1622)

SPP-12 (CSN 1SO 10523)

SPP-13 (Interni postup)

SPP-14 (CSN 1S0 6332)

SPP-15 (CSN EN IS0 7393-2)

SPP-16 (CSN EN SO 9308-1)

SPP-17 (CSN EN ISO 6222)

SPP-19 (CSN EN ISO 7899-2)

SPP-22 (CSN 75 7342)
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Pfehled zku$ebnich metod:
SPP-27 (CSN 83 0520-21A)

SPP-29 (interni postup)

SPP-7 (CSN EN 26 777)

SPP-8 (CSN EN ISO 7887)

SPP-9 (CSN EN IS0 7027-1)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je rozsifena standartni nejistota pro koeficient rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
piiblizné 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti,

NMH - nejvy88i mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporugena hodnota

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; 8, P1, P2 - zkouska provedena externim poskytovatelem

Prohlaseni:

Pii hodnoceni dle vySe zminéné vyhlasky bylo pouzito rozhodovaci pravidio ,Sdilené riziko", kde nejistota méfeni neni zohledriovana.
Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Protokol o zkouSce nesmi byt bez pisemného souhlasu vedouciho pracovists reprodukovén jinak nez cely.

Pripadné reklamace budou feSeny na zakladé dokumentu "Vyfizovani stiznosti a reklamaci v laboratoii'. cEVAK AN ) 5
Severni 2264/8, 370 10 Ceské Budjovice
Vystaveno dne:  25.5.2022 1¢: 608 49 657 DIC; C260849657

zapsand v OR u KS C. Bud&jovice
oqdil B, viozka 657

Jana Fiedlerova
vedouci pracovi§té

konec protokolu
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Laborator, pracovisté JindfichQiv Hradec

Jiraskovo predmeésti 622/111, 377 32 Jindfichlv Hradec

tel.: 384 361 898, 387 761 795

e-mail: jana.fiedlerova@cevak.cz

Zku$ebni laborator €. 4056, posouzena ASLAB - Stfediskem pro posuzovani zpUsobilosti
laboratofi, dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 9854/2022

Zadavatel: Méstska Vodohospodarska s.r.o.
Na Kopecku 1341
37901 Trebon

Vzorek &islo: 16071
Misto odbéru: Pieseka
Predmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 16.05.2022
Typ vzorku: prosty Cas odbéru: 8:40
Typ rozboru: dodavana voda Datum a ¢as pfijmu: 16.05.2022 - 14:00
Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 16.05.2022 - 31.05.2022
Odebral: Kolar Radek ’
Postup odbéru: SPP-200 (CSN EN 1SO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN ISO
5667-14, CSN EN 1SO 19458, Vyhlaska MZd CR &.252/2004 Sb.)
Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | Zku$ebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Barva 6 mg/l Pt 20% | SPP-8 A 20 MH| wyhovuje
Zakal 0,81 ZF(n) 20% | SPP9 A |5 MH | vyhovuje
Pach prijatelny SPP-10 A phijatelny MH | vyhovuje
Konduktivita (25°C) 13,0 mS/m 10% SPP-11 A 125 MH | vyhovuje
pH 6,7 0,1 SPP-12 A | 65-95 MH |  vyhovuje
CHSK-Mn 1,3 mg/l 15% | SPP-13 A | 30 MH | vyhovuje
Amoniak a NH4+ 0,01 mgll 25% | SPP-3 A | 050 MH | vyhovuje
Dusitany 0,01 mg/l 10% | SPP-7 A | 050 NMH | vyhovuje
Dusicnany 3,2 mg/l 15% | SPP-6 A | 50 NMH |  vyhovuje
Chloridy 5,3 mgll SPP-28 N 100 MH| vyhovuje
Sirany x| mg/! SPP-26 N | 250 MH| vyhovuje
Fluoridy <0,2 mg/l SOP ¢.32 P1| A 15 NMH |  vyhovuje
Bor <0,20 mg/l SOP ¢.33 P1| A 1,0 NMH | vyhovuje
Chut prijatelna SPP-10 A pijatelna MH | vyhovuje
Chilor volny <0,03 mg/l SPP-15 AMI] 03 MH |  vyhovuje
Kyanidy celkové <0,005 mg/l SOP&31A P1] A | 0,050 NMH | vyhovuje
Teplota 13,6 °C SPP-22 AM | 8-12 DH
Bromi¢nany <5,0 ug/ CZ SOP D06 02 098 AS | 10 NMH | vyhovuje
Chlore¢nany <10 Wl CZ SOP D06 02 098 AS | 200 NMH | vyhovuje
Chloritany <10 ug/t CZ SOP D06 02 098 AS | 200 MH | vyhovuje
Vapnik + hoi€ik 0,75 mmolil SPP-25 N | 20-35 DH
Vapnik 16 mg/l SPP-25 N | 40-80 DH
Hof€ik 9 mg/l SPP-25 N 20 -30 DH
Mangan 0,02 mgll SPP-27 N 0,050 MH |  vyhovuje
Zelezo 0,13 mg/! 10% | SPP-14 A | 020 MH | vyhovuje
Hlinik 0,050 mg/l SPP-29 N 0,20 MH | vyhovuje
Sodik 3,140 mg/l 10.0% | CZ SOP D06 02 002 AS | 200 MH |  vyhovuje
Chrom <1,0 ugll CZ SOP D06 02 002 AS | 50 NMH | vyhovuje
Riut 0,010 ugll 10.0% | CZ SOP D06 02 096 AS | 10 NMH | vyhovuje
Nikl <2,0 ugll CZ SOP D06 02 002 AS | 2 NMH |  vyhovuje
Méd 1,1 ug/l 10.0% | CZ SOP D06 02 002 AS | 1000 NMH | vyhovuje
Arsen <1,0 ug/l CZ SOP D06 02 002 AS | 10 NMH |  vyhovuje
Selen 20 uglt 10.0% | CZ SOP D06 02 002 AS | 10 NMH | vyhovuje
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Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | Zku$ebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Kadmium <0,20 g/l CZ SOP D06 02 002 A S 5,0 NMH |  vyhovuje
Antimon <1,0 g/l CZ SOP D06 02 002 A 'S 5,0 NMH |  vyhovuje
Olovo <1,0 ug/l CZ SOP D06 02 002 AS | 10 NMH | vyhovuje
Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml SPP-16 A lo MH | vyhovuje
Escherichia coli 0 KTJ/100ml SPP-16 Ao NMH | vyhovuje
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml SPP-19 A 0 NMH |  vyhovuje
Pocty kolonii pii 36°C 1 KT ml SPP-17 A 40 MH|  vyhovuje
Poéty kolonii pii 22°C 26 KTJ/1ml SPP-17 A | 200 MH | vyhovuje
Abioseston <1 % SOP &.207 P1| A 5 MH | vyhovuje
Zivé organismy 0 jedinci/ml SOP §.207 PIl A |0 MH | vyhovuje
Pocet organismu 0 jedinci/ml SOP £.207 P1] A | 50 MH | vyhovuie
1,2-dichlorethan <0,750 ugll CZ SOP D06 03 155 AS | 30 NMH | vyhovuje
Bromoform <0,2 g/l CZ SOP D06 03 155 AS
Bromdichlormethan <0,1 g/l CZ SOP D06 03 155 A'S
Dibromchlormethan <0,1 ug/t CZ SOP D06 03 155 AS
Chloroform <0,10 ug/l CZ SOP D06 03 155 AS | 30 NMH |  vyhovuje
Tri ihalomethany <0,50 ug/ CZ SOP D06 03 155 A S 100 NMH | vyhovuje
Tetrachlorethen <0,20 ug/ CZ SOP D06 03 155 AS | 10 NMH |  vyhovuje
Trichlorethen <0,10 ug/l CZ SOP D06 03 155 AS | 10 NMH | vyhovuje
Benzen <0,20 g/l CZ SOP D06 03 155 AS 1,0 NMH | vyhovuje
Benzo(a)pyren <0,0050 g/t CZ SOP D06 03 161 A S | 0,01 NMH |  vyhovuje
Suma PAU <0,08 ug/l CZ SOP D06 03 161 A S | 010 NMH | vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnoceni):

Piehled zkusebnich metod:

CZ SOP D06 02 002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, GSN 75 7358)
CZ SOP D06 02 096 (US EPA 245.7, GSN EN 1SO 17852)

CZ SOP D06 02098 (CSN EN 1SO 15061, GSN EN ISO 10304-4) :
CZ SOP D06 03 155 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, EN 1SO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, GSN ISO 11423, GSN EN 1SO

15680)

CZ SOP D06 03 161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D)

SOP €.207 (CSN 757712, CSN 75 7713)
SOP &31 A (CSN 75 7415)

SOP ¢.32 (CSN IS0 10 359-1)

SOP ¢.33 (CSN SO 9390)

SPP-10 (CSN EN 1622)

SPP-11 (CSN EN 27888)

SPP-12 (CSN 1SO 10523)

SPP-13 (Interni postup)

SPP-14 (CSN 1S0 6332)

SPP-15 (CSN EN IS0 7393-2)

SPP-16 (CSN EN 1SO 9308-1)

SPP-17 (CSN EN IS0 6222)

SPP-19 (CSN EN IS0 7899-2)

SPP-22 (CSN 75 7342)

SPP-25 (CSN IS0 6058, CSN IS0 6059)
SPP-25 (CSN IS0 6058, GSN 1SO 6059)
SPP-25 (CSN 1SO 6058, CSN 1SO 6059)
SPP-26 (interni postup)

SPP-27 (CSN 83 0520-21A)

SPP-28 (EPA 325.3)

SPP-29 (interni postup)

SPP-3 (CSN IS0 7150-1)

SPP-6 (CSN 1SO 7890-3)

SPP-7 (CSN EN 26 777)

SPP-8 (CSN EN 1SO 7887)

SPP-9 (CSN EN IS0 7027-1)

Vyhlaska MZd ¢.252/2004 Sb., piiloha &.1 v platném znéni
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Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je rozSifena standartni nejistota pro koeficient rozsifeni k=2, coz pro norméalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
priblizné 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvysSi mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporu€ena hodnota

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S, P1, P2 - zkouska provedend externim poskytovatelem

Prohlaseni:

Pii hodnoceni dle vySe zminéné vyhlasky bylo pouzito rozhodovaci pravidlo ,Sdilené riziko", kde nejistota méfeni neni zohlediiovana.
Vysledky zkouSek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Protokol o zkouSce nesmi byt bez pisemného souhlasu vedouciho pracovisté reprodukovan jinak nez cely.

Pfipadné reklamace budou feSeny na zakladé dokumentu "Vyfizovani stiznosti a reklamaci v laboratofi’. éEV AK a.s.
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